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Oversendelse av tilsynsrapport - Forhandsvarsel om vedtak
etter tilsyn av det elektriske anlegget om bord i HEHRE IV - LMUS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomferte tilsyn av det elektriske anlegget om
bord i HEHRE IV - LMUS den 22.06.2017.

Vedlagt folger DSBs rapport fra tilsynet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding, punkt for punkt iht. avvikene
beskrevet i vedlagte rapport, sa snart utbedringene er utfort.

Tilbakemeldingen sendes DSB innen 01.10.2017.

Vi takker for et 4pent og konstruktivt samarbeid under tilsynet.

Forhandsvarsel om palegg

Dersom det ikke foreligger en tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen som folger av tilsynsrapporten,
vil DSB vurdere 4 treffe vedtak om palegg iht. lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og
elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 6.

I et eventuelt vedtak om palegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik, - vanligvis 3 méaneder etter
tilsynsdato.

Det gis anledning til 4 uttale seg vedrerende forhéndsvarselet, jf. forvaltningsloven § 16. Det gis en frist pa
3 uker fra dere mottar dette brevet til # komme med en eventuell uttalelse i saken. Dersom uttalelse ikke
mottas innen denne fristen, vil den videre saksbehandlingen hos DSB kun baseres pé opplysninger som
fremkommer i tilsynsrapporten.

Vi gjor oppmerksom pa at dersom en tilfredsstillende tilbakemelding mottas innen 01.10.2017 vil dette
forhandsvarslede vedtak om palegg ikke bli fattet.

Vi gjer ogsa oppmerksom pa at det er reders/operaters ansvar at det elektriske anlegget, til enhver tid, er i
forskriftsmessig stand, jf. fme § 4.
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Rapport fra tilsyn av det
elektriske anlegget om bord i HEHRE IV - LMUS: 22.06.2017

Informasjon om tilsynsobjekt

Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2)
HZAEHRE & ISACHSEN MASKINUTLEIE AS 986419993

Anleggsid Anlegg Kommune
42174 HAHRE IV - LMUS
Kontaktpersoner
Virksomhet Navn Funksjon Telefon
DSB Tore K. Varmedal Leder
HAHRE & ISACHSEN Daniel Sandstrak Maskinist
MASKINUTLEIE AS

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var & f4 inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk
pa utvalgte omréader.

Tilsynet ble gjennomfert med hjemmel i folgende lover og forskrifter:

- Forskrift om maritime elektriske anlegg

Tema for tilsynet

Tilsynet ble utfort med bakgrunn i DSB obligatoriske kontrollpunkter for maritime elektriske anlegg.
Kontrollpunktene ble fulgt opp hvor disse var relevante. Det ble ogsé gjennomfort en mer generell
stikkprevekontroll av det elektriske anlegget og utstyret om bord.

Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr.

Poituckees Hakons gate 4 7700 07 50 974 760 983
Direktoratet for 9405 Harstad Hovedkontoradresse
samfunnssikkerhet og beredskap Rambe ien 9
Region Nord-Norge 31a1 Trgvien
Postboks 217 E-post Internett © Tonsbera

9482 Harstad postmottak@dsb.no dsb.no
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Resultater fra tilsynet

I det etterfolgende beskrives generelt inntrykk, samt avvik og anmerkninger som ble avdekket under
tilsynet.

Melding om hva som er gjort, punkt for punkt iht. avvikene beskrevet i denne rapporten sendes til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Region Nord-Norge av registrert elektroforetak s
snart utbedringene er utfort og innen fristene som er satt i varselet om vedtak.

Definisjoner
Avvik: "Manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift."

Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nedvendig & papeke, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik."

Generelt inntrykk

Det elektriske anlegget om bord i HEHRE IV - LMUS synes & vere rimelig godt vedlikeholdt. Noen avvik
(feil/mangler) ved det elektriske anlegget ble imidlertid oppdaget.

DSB minner om viktigheten av at det elektriske anlegget blir systematisk vedlikeholdt av hensyn til
personsikkerhet og driftssikkerhet spesielt na som anlegget begynner a bli noe eldre.

Avvik
Folgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik nr: 1 Alvorlighet: B

Anlegg
HZEHRE 1V

Beskrivelse
Instrument manglet markering av/ved merkeverdi.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell

Kommentar
I'hovedtavlens felt for generator nr. 2, var ikke redmerkingen pa amperemeteret oppdatert etter
nedstempling av generator. Redmerkingen i instrumentet ma oppdateres.
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Avvik nr: 2 Alvorlighet: B
Anlegg
HAHRE IV
Beskrivelse

Merking av utgéende kurser var ufullstendig.
Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell

Kommentar
i hovedtavlens felt for generatorene 1 og 2 var det 4 motorstartere i veert felt som ikke var merket med
nr, men kurslisten var pa plass. Motorstarterne mé merkes med nr. i henhold til kurslisten.

Avvik nr: 3 Alvorlighet: B

Anlegg
HAHRE IV

Beskrivelse
Kabel/ledning var ikke jord- og kortslutningsikkert forlagt.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 17 Beskyttelse mot overstrom

Kommentar

Det var benyttet en flerlederkabel til batteriene for hjelpestart av fremdriftsanlegget. Forbindelsen
mellom batteri og forste sikring ma tilfredsstille jord- og kortslutningssikker forlegning. Enleder kabler
tilfredsstiller slik forlegning.

Avvik nr: 4 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Installasjon som ikke er i bruk, skal enten fjernes eller vedlikeholdes i henhold til gjeldende forskrift.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 11 Tilgjengelighet og vedlikehold

Kommentar
Det var kabelender ved batteriet i avvik 3. Anleggsdeler som ikke er i bruk skal enten vedlikeholdes som
om de var i bruk, fjernes eller sikres og tydelig merkes med at de ikke er i bruk.



Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap Side 4 av 9
Tilsynsregion Nord-Norge Dokumentdato Var referanse
01.08.2017 2017/2476/VATO
Avviknr: 5 Alvorlighet: B
Anlegg
HZEHRE IV
Beskrivelse

Kabel var ikke tilstrekkelig festet
Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 24 Beskyttelse mot ytre pavirkninger

Kommentar

Noen kabler i taket i maskinrommet pa undersiden av kabelbroer som ikke var festet med metallstrips.
Det mé benyttes klammer/strips av metall klammer/strips for 4 feste kablene i taket. Dette for & hindre at
kablene blir hengende for langt ned ved en eventuell brann.

Avviknr: 6 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Flyttbar vifteovn var i bruk.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 16 Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger

Kommentar
Det var en flyttbar varmevifte rom ved inngang til mannskapslugarene samt en i styrehuset. Flyttbare
varmevifter er ikke tillat benyttet om bord i skip og viftene ma derfor fjernes fra fartoyet.

Avviknr: 7 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Lysarmatur manglet kuppel/skjerm.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 24 Beskyttelse mot ytre pavirkninger

Kommentar
Ved inngangen til mannskapslugarene var det en lysarmatur som manglet kuppel/skjerm. Det ma
monteres en kuppel/skjerm pa lysarmaturen.
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Avvik nr: 8 Alvorlighet: B
Anlegg
HZAHRE IV
Beskrivelse

Elektrisk utstyr hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.
Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 24 Beskyttelse mot ytre pavirkninger

Kommentar
I forre styremaskinrom var skapet for ankervinsjen apent. Skapet ma lukkes slik at det oppnar
tilfredsstillende kapslingsgrad.

Avviknr: 9 Alvorlighet: B

Anlegg
HAHRE IV

Beskrivelse
Elektrisk utstyr var ikke tilstrekkelig festet.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 24 Beskyttelse mot ytre pavirkninger

Kommentar
Et lysarmatur var delvis losnet fra underlaget i rom merket "Storesrom". Lysarmaturen ma festes
betryggende til underlaget.

Avvik nr: 10 Alvorlighet: B

Anlegg
HAHRE IV

Beskrivelse
Eelektrisk utstyr var forsynt via skjeteledning.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 33 Tilkobling med bevegelige ledninger

Kommentar
Vaskemaskinen i vaskerom/dusj var tilkoblet med skjoteledning. Det ma ordens med et fatst opplegg for
tilkobling av vaskemaskinen.

Stikkontakter er normalt ikke tillatt benyttet i baderom/rom med dusj. Det ma derfor kontrolleres at
kursen for forsyner vaskemaskinen har tilkoblet jordfeilbryter.
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Avvik nr: 11 Alvorlighet: B
Anlegg
HZAHRE IV
Beskrivelse

Lysarmatur manglet kuppel/skjerm.
Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 24 Beskyttelse mot ytre pavirkninger

Kommentar
Det var to lysarmaturer uten kuppel i en av lugarene merket "2 Mann". Det m& monteres kuppel/skjerm
pé lysarmaturene.

Avvik nr: 12 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Ex-utstyr i Ex-rom ma vare i Ex-utforelse.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 20 Beskyttelse mot antennelse i eksplosjonsfarlige omrader

Kommentar

I rom merket "Skadelige kjemikalier" var det oppbevart maling. Det var en lysarmatur mangler kuppel i
dette rommet. Det ma monteres en kuppel p4 lysarmaturen og det ma kontrolleres at det elektriske
utstyret i rommet har riktig Ex-utforelse.

Avvik nr: 13 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Anleggsdel var ikke tilfredsstillende merket.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell

Kommentar
Det var et umerket skap og sikring i "Workshop". Anleggsdelene ma merkes med sine respektive
funksjoner.



Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap Side 7 av 9
Tilsynsregion Nord-Norge Dokumentdato Var referanse
01.08.2017 2017/2476/VATO
Avvik nr: 14 Alvorlighet: B
Anlegg
HAHRE IV
Beskrivelse

Anleggsdel var ikke tilfredsstillende merket.
Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell

Kommentar
Det var et umerket skap i brokjelleren. Skapet mé merkes med sin funksjon.

Avvik nr: 15 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Installasjon som ikke er i bruk, skal enten fjernes eller vedlikeholdes i henhold til gjeldende forskrift.

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 11 Tilgjengelighet og vedlikehold

Kommentar
Det var en kabelende i brokjelleren. Anleggsdeler som ikke er i bruk skal enten vedlikeholdes som om de
var i bruk, fjernes eller sikres og tydelig merkes med at de ikke er i bruk.

Avvik nr: 16 Alvorlighet: B

Anlegg
HZAHRE IV

Beskrivelse
Maling av det elektriske anleggets isolasjonsmotstand var ikke utfort

Regelverkshenvisning

Forskrift om maritime elektriske anlegg
- § 6 Kontroll. Erkleering om samsvar. Dokumentasjon

Kommentar

Anleggets isolasjonstilstand mé kontrolleres i henhold til fme § 6 og NEK 410:401 avsnitt 11
Oppgave som viser resultat av kontrollen mé innsendes. Feil eller mangler som avdekkes under
kontrollen forutsettes utbedret.

Anmerkninger

Det ble ikke notert noen anmerkninger under tilsynet.
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Oppfelging av tilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding med redegjerelse for hvordan
avvikene vil bli fulgt opp og angivelse av nér avvikene vil vare lukket.

Tilbakemeldingen sendes DSB innen 01.10.2017.

Eventuelle sporsmal kan rettes til Tore Kristian Varmedal pa e-post: postmottak.trn@dsb.no eller per
telefon: 77 00 07 50. -
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Vedlegg 1 Deltakere
Navn Funksjon/rolle Virksomhet
Tore K. Varmedal Leder DSB
Robert Kusy Deltaker Hahre Maskinutleie AS
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Tilsynserklaering

for det elektriske anlegget om bord i
Farteyets navn: HAHRE IV
Kjenningssignal: LMUS
Eier/reder: HZAHRE & ISACHSEN MASKINUTLEIE AS
Adresse: Postboks 73

3371 VIKERSUND
Tilsynsdato: 22.06.2017

Tilsynet med det elektriske anlegget ble gjennomfort som stikkpravekontroll med hjemmel i lov om tilsyn
med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3, jf. forskrift om maritime elektriske anlegg, fme, § 48.

I henhold til fme § 4, er det reders/eiers ansvar at fartoyets elektriske anlegg til enhver tid tilfredsstiller
forskriftens krav.

Nytt tilsyn ma utfores innen:  31.10.2021

Frist for nytt tilsyn skal vare identisk med forfallsdato for hovedsertifikat for fartayet. Dersom vr frist ikke
er i samsvar med Sjofartsdirektoratet sin frist, er det Sjofartsdirektoratet sin frist som gjelder.

Nytt tilsyn kan foretas inntil 3 mnd. for utlepsdatoen for hovedsertifikatet.

Tilsynserklzringen er en del av farteyets sertifikat og skal oppbevares om bord

Det forutsettes at eventuelle papekte avvik etter tilsynet meldes rettet innen frist angitt i tilsynsrapport.
Manglende rettemelding innebarer at fartoyets sertifikat ikke er gyldig.

Sted Dato Underskrift/stempel
X o _
deald
: redeikad
Brennesvik 22.06.2017 ot ag eredsiar
S LN einet
ore IS, ¥a
pirektoraet
Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr.
Postadreses Hakons gate 4 77 00 07 50 974 760 983
Direktoratet for 0405 Harstad Hovedkontorad
samfunnssikkerhet og beredskap arsiay Rar\':\berg:eioel:’ gresse
Region Nord-Norge 3115 Tansberg

Postboks 217 E-post Internett
9482 Harstad ; postmottak.trn@dsb.no dsb.no
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